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1 Einleitung
1.1 Hinweise zur Betriebs- und Installationsanleitung
A [
Diese Originalbetriebs- und Installationsanleitung enthalt grundlegende Hinweise, die
bei der Einrichtung und dem Betrieb der Liftungsgerate M-WRG-II P-T (-F, -FC) und
M-WRG-II E-T (-F, -FC) sowie bei der Installation des Tastsensors InControl und des
Dreistufen-Drehschalters mit Nullstellung zu beachten sind.
» Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Luftungsgerates die Anleitung vollstandig
durch. Sie vermeiden dadurch Gefahrdungen und Fehler.
» Handigen Sie die Anleitung nach der Endmontage an Wohnungsbesitzer, Haus-
meister und Hausverwaltung aus.
» Die Anleitung ist Bestandteil des Produkts. Bewahren Sie die Anleitung zum spateren
Nachschlagen auf.
» Beachten Sie unbedingt alle Gefahren- und Warnhinweise und Hinweise zu
VorsichtsmalRnahmen.
» Lesen Sie Abschnitt ,2 Sicherheitshinweise” auf Seite 12 genau durch.
1.2 Beschreibung
Diese Anleitung beschreibt die Einrich-
tung und den Betrieb der dezentralen § \,
Luftungsgerate M-WRG-II P-T (-F, -FC) - e
und M-WRG-II E-T (-F, -FC) (siehe
Abb. 1). Zudem wird der elektrische
Anschluss des Tastsensors InControl
und des Dreistufen-Drehschalters mit
Nullstellung an das Luftungsgerat erlau-
tert.
M-WRG steht flr Meltem Warmertick-
gewinnung. Das Know-how aus Uber
40 Jahren Wohnraumliftung ist in dieses
Produkt der Firma Meltem Warmertck- |
gewinnung eingeflossen. i
Das Luften Uber Fenster, besonders \
wahrend der Heizperiode, gehort der
Vergangenheit an. Das Luftungsgerat
flhrt vollautomatisch Auenluft zu und  App 1:  Laftungsgerat M-WRG-II P-T / M-WRG-II E-T
erwarmt diese durch Warmeruckgewin-
nung aus der abgesaugten Abluft. AuRenluft und Abluft werden in getrennten Kanalen
durch einen Kreuzgegenstrom-Plattenwarmelbertrager geleitet (siehe Abschnitt 5.2.2 auf
Seite 20). Sie sparen Heizkosten, erhdhen Ihren Wohnkomfort und entlasten unsere
Umwelt durch CO,-Einsparung. Zusatzlich wird die Aullenluft durch einen Luftfilter von
Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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lungengangigen Feinstaubpartikeln wie Pollen, Ruf® und Bakterien der Staubklasse PM1
befreit. Optional besteht die Méglichkeit, Gber einen VOC-Sensor die Aulienluftqualitat zu
Uberwachen und bei hoher Luftbelastung (z. B. durch biologische Faulnis- und Abbaupro-
zesse, Kraftverkehrsabgase, fllichtige Nebenprodukte aus industriellen und gewerblichen
Vorgangen) den Zuluftanteil temporar zu verringern, bis wieder eine bessere Aulienluft-
qualitat zur Verfligung steht (nur fir Gerate mit CO,-Sensor, also M-WRG-II...-T-FC).

Die Luftungsgerate sind fur Dauerbetrieb und mit entsprechender Sensorik fiir bedarfs-
geregelte Liftung ausgelegt und konnen Aufputz, Unterputz oder Wandintegriert (U?)
montiert werden. Die Luftungsgerate sind wartungsarm, wichtig ist aber der regelmafige
Luftfilterwechsel.

Die Luftungsgerate der Baureihen M-WRG-II P-T und M-WRG-II E-T sind mit einer
Schnittstelle ausgestattet, an die ein Tastsensor InControl, ein Dreistufen-Drehschalter
mit Nullstellung und ein optionaler Taster zur Aktivierung einer Intensivliftung ange-
schlossen werden kann. Damit sind die Liftungsgerate sowohl tber Tastsensor InControl
bzw. Dreistufen-Drehschalter als auch Uber die Folientastatur am Gerat bedienbar.

Mit den 5 Tasten der seitlich am Gerat angebrachten Folientastatur lassen sich unter-
schiedliche Luftungsstufen / -programme und eine zeitlich begrenzte Intensivliftung
einstellen. Damit kdnnen Sie die Luftleistung an Ihre Bedlrfnisse anpassen.

Neben jeder Taste befindet sich eine LED, die das aktive Luftungsprogramm und weitere
Informationen Uber den Geratestatus anzeigt (Luftfilterwechsel, Geratefehler, etc.).

Die Luftungsgerate der Baureihen M-WRG-II P-T und M-WRG-II E-T sind mit
Warmeulbertragern ausgestattet, die nach dem Kreuzgegenstrom-Prinzip arbeiten.
M-WRG-II E-T verfugt zusatzlich Uber die Funktionalitat einer Feuchteriickgewinnung aus
der Abluft (Enthalpie-Warmeubertrager).

Die Luftungsgerate M-WRG-II P-T-F und M-WRG-II E-T-F bieten diverse Liftungs-
stufen / -programme inkl. einer Feuchteregelung. M-WRG-II P-T-FC und

M-WRG-II E-T-FC verfiigen zusatzlich zur Feuchteregelung Uber eine CO,-Regelung
bzw. einen Automatikbetrieb (Feuchte- und CO,-Regelung). Der CO,-Wert stellt das
wichtigste Mal} fur die Beurteilung der Luftqualitat dar. Ein im Gerat integrierter Mikropro-
zessor errechnet aus den Messwerten der Sensoren fur relative Luftfeuchte und CO, den
optimalen Luftwechsel und stellt vollautomatisch stufenlos die richtige Liftungsstufe ein.

1.21 Tastsensor InControl

Ein bis funf Luftungsgerate vom glei-

chen Typ lassen sich in einem Raum mit -

einem Tastsensor InControl ansteuern. : s o

Es kdnnen sechs unterschiedliche 9 rﬂ"ﬂ‘ Qo

Luftungsprogramme gewahlt werden. Die

im Tastsensor integrierten LEDs zeigen

das aktuell aktive Luftungsprogramm 5 ik o)

bzw. einen erforderlichen Luftfilter- ’ﬂ"ﬂ' C_)

wechsel oder eine Stérmeldung an.

PN
Q m CO, Q
Abb. 2:  Tastsensor InControl M-WRG-T/...
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Dreistufen-Drehschalter mit Nulistellung

Das Liftungsgerat kann Uber einen bauseitigen Dreistufen-Drehschalter mit Nullstellung,
z. B. von BUSCH-JAEGER oder GIRA, bedient werden.

Mit dem Dreistufen-Drehschalter lassen sich drei unterschiedliche Liftungsprogramme
wahlen. In der Nullstellung befindet sich das Liftungsgerat im Standby-Modus.

Optionaler Taster fur Intensivliiftung

Zusatzlich zum Dreistufen-Drehschalter kann ein optionaler Taster zur Aktivierung einer
15-mindtigen Intensivliftung auf maximaler Leistungsstufe installiert werden.

Optionales Zubehor

Art.-Nr. | Typ Beschreibung

5478-10 | M-WRG-FBH | Mit der Funkfernbedienung lassen sich alle M-WRG-II-
Gerate steuern, parametrisieren und der Leistungsumfang
erweitern. Zudem kann die Anzahl der Betriebsstunden
ausgelesen werden.

5478-20 | M-WRG-FT Der 4-fach Funktaster mit LED-Rickmeldung ermoglicht die
kabellose Bedienung der M-WRG-II-Gerate.

Tab. 1:  Optionales Zubehor

Zielgruppe
Diese Betriebs- und Installationsanleitung richtet sich an zwei unterschiedliche Ziel-
gruppen:

— Kapitel ,1 Einleitung“ bis Kapitel ,14 Fehlerbehebung* richten sich an die Benutzer
des Luftungsgerates. Es sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich.

— Die in Kapitel ,,15 Tastsensor InControl installieren® und ,16 Dreistufen-Drehschalter
mit Nullstellung installieren® beschriebenen Tatigkeiten dirfen nur von Fachkraften mit
folgender Qualifikation durchgefuhrt werden:

— Ausbildung fur die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Geraten
— Schulung Uber elektrische Gefahren und ortslibliche Sicherheitsvorschriften
— Kenntnis der einschlagigen Normen und Richtlinien

— Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen

EU-Konformitatserklarung

Die Luftungsgerate der Baureihen M-WRG-II P und M-WRG-II E des Herstellers

Meltem Warmerickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4
82239 Alling

stimmen mit den Vorschriften und Normen der EU-Konformitatserklarung berein.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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1.5 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (giiltig fiir Deutschland)

Fir den Einbau von Luftungsgeraten in Deutschland muss eine glltige bauaufsicht-
liche Zulassung durch das Deutsche Institut flir Bautechnik (DIBt) fiir das Luftungsgerat
vorliegen. Die Zulassung wird auf Anforderung zugestellt oder kann auf unserer Internet-
seite unter www.meltem.com/waermerueckgewinnung/downloads/ heruntergeladen
werden (siehe auch QR-Code auf dem Ruickblatt dieser Anleitung). Die Zulassungs-
nummer lautet Z-51.3-431 (siehe Pos. 1 in Abb. 4).

» Beachten Sie bei Installationen auf3erhalb Deutschlands die nationalen Vorschriften
lhres Landes.

1.6 Typenschild

Melimn Wamertcgmwinnung GerbH & Co. KG Am Hatholz 4 82239 Alling
W melbam. com Tel.: 08141-40 41 T78-0
Device no.: Type: M-WRG-Il P-T
Part no.: 700010
max. 53 W
230V | 50Hz | IPX4
CE | O |sokB

Abb. 3:  Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf
der Zwischenplatte im Inneren des
Gehauses (siehe Pos. 2 in Abb. 4).

Abb. 4: Lage des Typenschilds

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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1.7 Technische Daten
1.7.1  Elektrischer Anschluss
Geratetypen M-WRG-II P-T / M-WRG-II P-T (-F, -FC) /
M-WRG-II E-T M-WRG-II E-T (-F, -FC)
Betriebsspannung 230 V~
(Arbeitsspannungsbereich 85 V~ bis 265 V~)
Netzfrequenz 50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme 4.6 bis 52,4 W / 4,4 bis 53,4 W
Standby-Leistungsaufnahme 0,8W
Stromaufnahme maximal 0,42 A
Schutzart IPX4
IPX5 mit Einbauvariante Wandintegriert U?
Energieeffizienzklasse (ErP) B | A
1.7.2 Abmessungen und Gewicht
Gerateabmessungen ohne Luftstutzen, | 364 x 590 x 218 mm (B x H x T)
siehe auch Abschnitt 4 auf Seite 16
Sichtbare Geratetiefe Aufputz 218 mm
Sichtbare Geratetiefe Unterputz 58 mm
Sichtbare Geratetiefe wandintegriert -
AuRenluft-/Fortluftstutzen DN 100
Gewicht ca. 8,3 kg
1.7.3 Gerauschemission
Schalldruckpegel LF,’A Aufputz 11,6 bis 48,1 dB(A)/Ae, 10 m?
Schalldruckpegel L, , Unterputz bzw. 12,3 bis 47,5 dB(A)/Ac; 10 m? bzw.
mit Kanalanschluss abluftseitig 12,3 bis 46,4 dB(A)/Acq 10 m?
Schalldruckpegel L, wandintegriert U? | 8,4 bis 42,6 dB(A)/A¢, 10 m?
mit Kanalanschluss abluftseitig
Schalldammung D, ., in Betrieb 51 bis 70 dB
je nach Einbauvariante
1.7.4 Umweltbedingungen

Lagertemperaturbereich

(originalverpackt an einem trockenen Ort)

0 °C bis +40 °C

Zulassiger AulRenlufttemperaturbereich

Betriebes bei einer Raumtemperatur von mindestens 20 °C

wahrend des -18 °C bis +40 °C

Zulassige Raumluftfeuchte wahrend des Betriebes

bis ca. 70 % rF

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
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1.7.5 Gerateeigenschaften

Geratetypen M-WRG-II P-T/ | M-WRG-II P-T (-F, -FC) /
M-WRG-II E-T M-WRG-II E-T (-F, -FC)

Systemart dezentral, rekuperativ
Luftleistung 10 bis 100 m¥h
Warmebereitstellungsgrad (max.), bis 94 % / 91 %
DIN EN 13141-8
Farbe weifd dhnlich RAL 9010
TUV-gepriift ja
Hygiene-Konformitatsprifung geman W-304132-18-WD
VDI 6022 BI. 1
Passivhaus-Zertifikat (PHI) 1327vs03 / 1328vs03
Bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Z-51.3-431

1.7.6  Gerateausstattung
Geratetypen M-WRG-II P-T/ | M-WRG-II P-T (-F, -FC) /

M-WRG-II E-T M-WRG-II E-T (-F, -FC)

Leistungsregelung 5-stufig am Gerat, 5-stufig am Gerat,
10-stufig mit 10-stufig mit Zubehdr,
Zubehor stufenlos mit Feuchte-/

CO,-Sensorik

Schnittstelle zum AnschlielRen externer
Bedienelemente

Tastsensor InControl, Dreistufen-Drehschalter
mit Nullstellung, Taster fir Intensivliftung

Zuluft-/Fortluftventilator

EC-Gleichstrom-Radialventilator

Warmedulbertrager

Kreuzgegenstrom-Plattenwarmeubertrager, bei
M-WRG-II E-T (-F, -FC) mit Enthalpie

FilterGberwachung mit Filterwechsel-

laufzeitgesteuert, optisch

anzeige

Kondensatabflhrung uber Kondensatanschluss / nicht erforderlich*
Vollautomatische Verschlussklap- ja

pensteuerung bei Ein-/Ausschalten,

Standby-Modus und Stromausfall

Frostschutzfunktion ja

Eingang ,Gerat AUS* (Rauchmelder, optional

Fensterkontakt)

Stérmeldeausgang optional

Betriebsstunden auslesen

Uber optionales Zubehor
(siehe Abschnitt 1.2.4 auf Seite 7)

Feuchteregelung

nein ja

CO,-Regelung / Automatikbetrieb
(Feuchte- und CO,-Regelung)

nein bei -T-FC-Geréaten

Filterart

Rundfilterpatronen flr AuRenluft und Abluft

* bestimmungsgemafRer Gebrauch gemaf Betriebsanleitung, keine auRergewdhnlichen Feuchtelasten

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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1.7.7  Luftfilter

Bezeichnung Filterklasse

AulBenluftfilter ISO ePM1 60% (F7)

Aktivkohlefilter fur AuRenluft (optional) | I1SO ePM2,5 55% (F7)

Abluftfilter ISO Coarse 60% (G4)
1.8 Umweltfreundliche Entsorgung

Die Luftungsgerate durfen nicht in die Restmulltonne entsorgt werden.

» Entsorgen Sie das Liftungsgerat nach den vor Ort geltenden Entsorgungsvor-
schriften.

1.9 Ubersicht iiber die Ausgabestande

Ausgabe Anleitung Stand

4. Ausgabe | Betriebs- und Installationsanleitung Luftungsgerate | KW 32/2021 DE
M-WRG-II P-T (-F, -FC) und M-WRG-II E-T (-F, -FC)

1.10 Erklarung der Symbole

» Dieses Zeichen weist auf eine Handlung hin.
— Dieses Zeichen markiert Aufzahlungen.

1.1 Erganzende Dokumente

Anleitung Art.-Nr.
Montageanleitung Montageset Unterputz mit Putzrahmen (Massivbau) 744001
M-WRG-II M/MB

Montageanleitung Montageset Unterputz M-WRG-II M (Stander- 744002
konstruktion)

Montageanleitung Montageset Unterputz M-WRG-II M-U? 744003
Montageanleitung M-WRG-II-Liftungsgerate 744004
Montageanleitung Fassadenabschlisse M-WRG-II ES (-P, -PK) 744005
Montageanleitung Montageset Fensterlaibung (in Vorbereitung) 744006
Wartungsanleitung fur Luftungsgerate M-WRG-II P... / M-WRG-II E 744015
Bedienungsanleitung Funkfernbedienung M-WRG-FBH 5302-25
Installations- und Bedienungsanleitung 4-fach Funktaster M-WRG-FT 5301-14

Tab. 2:  Erganzende Dokumente

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling

inffo@meltem.com - www.meltem.com
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2.1

2.2

2.21

2.2.2

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Sicherheitshinweise

Diese Anleitung enthalt Hinweise, die Sie zu lhrer personlichen Sicherheit sowie zur
Vermeidung von Personen- und Sachschaden beachten missen. Sie sind durch Warn-
dreiecke hervorgehoben und je nach Gefahrdungsgrad im Folgenden dargestellt.

Gefahrenklassifizierung

A GEFAHR

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie
nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn
sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

/\ VORSICHT

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn
sie nicht vermieden wird, eine geringfligige oder maRige Verletzung zur Folge haben
konnte.

Ein Hinweis im Sinne dieser Anleitung ist eine wichtige Information Gber das Produkt
oder den jeweiligen Teil der Anleitung, auf die besonders aufmerksam gemacht werden
soll.

Hinweise zur Betriebssicherheit der Luftungsgerate

Brandschutz

Beachten Sie bei der Planung und Montage die allgemein glltigen Brandschutzvor-
schriften.

Betrieb mit Feuerstatten

— Fir den gemeinsamen Betrieb von M-WRG-II-Liftungsgeraten mit Feuerstatten ist
eine zusatzliche Sicherheitseinrichtung (Unterdruck- oder Differenzdruckwéachter)
erforderlich, die den Betrieb Uberwacht und im Bedarfsfall die Spannungsversorgung
(230 V) der Luftungsgerate abschaltet.

— Beachten Sie bei der Planung und Montage die Feuerungsverordnung (FeuVo).
— Kontaktieren Sie bereits in der Planungsphase den zustandigen Schornsteinfeger.

— Lassen Sie sich den Betrieb des Liftungsgerates durch den Schornsteinfeger geneh-
migen.

— Ein ordnungsgemalier Betrieb der mit dem dezentralen Liftungsgerat errichteten
Laftungsanlage setzt voraus, dass vorhandene Verbrennungsluftleitungen sowie
Abgasanlagen von Festbrennstofffeuerstatten in Zeiten, in denen die Feuerstatten
nicht betrieben werden, absperrbar sind.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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2.2.3

224

2.2.5

2.3

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

Einbau in Feuchtraumen

Bei der Installation von M-WRG-II-Luftungsgeraten in Feuchtraumen gelten nach
DIN VDE 0100-701/702 folgende Vorschriften:

— Schutzbereich 0: Die Montage ist in diesem Bereich verboten.

— Schutzbereich 1: Die Montage ist nur mit der wandintegrierten Einbauvariante U?
zuldssig. Die Abluft- und Zuluftventile missen im oberen Bereich der Wand oder in
der Decke montiert werden.

— Schutzbereich 2 und Ubriger Bereich: Die Montage ist in diesem Bereich erlaubt.

Beachten Sie zudem landesspezifische Normen/Vorschriften zur Einhaltung der Schutz-
bereiche flir den Einbau in Raumen mit Badewanne oder Dusche.

Kondensatabfiihrung

Bei unseren Luftungsgeraten entsteht bei der Warmerickgewinnung Kondensat. Dieses

wird Uber das Fortluftrohr abgefihrt.

— Bei Verwendung von M-WRG-II P-Luftungsgeraten ist ein Kondensatanschluss vorzu-
sehen (siehe Montageanleitungen fiir Montagesets und Liftungsgerate in Abschnitt
1.11 auf Seite 11).

— Bei M-WRG-II E-LUftungsgeraten (mit Enthalpie-Warmeubertrager) fallt unter
folgenden Voraussetzungen kein Kondensat an:

— Das Luftungsgerat wird gemaf ,Bestimmungsgemaler Gebrauch® (siehe
Abschnitt 2.5 auf Seite 14) und Kapitel ,6 Regeln zum richtigen Gebrauch* auf
Seite 21 betrieben.

— Es treten keine aulRergewohnlichen Belastungen infolge sehr hoher Luftfeuchtig-
keit auf.

Inbetriebnahme und Betrieb des Liiftungsgerates

— Nehmen Sie das Liftungsgerat nur in eingebautem Zustand in Betrieb.
— Betreiben Sie das Luftungsgerat nur mit eingesetzten Luftfiltern.
— Betreiben Sie das Liftungsgerat nur mit geschlossener und eingerasteter Abdeckung.

— Beachten Sie, dass das Luftungsgerat ohne Fassadenabschluss aus Sicherheits-
grinden nicht betrieben werden darf.

Hinweise zum Betrieb der Liuftungsgerate

— Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und daruber sowie von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder beztiglich
des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultie-
renden Gefahren verstehen. Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung
und Benutzer-Wartung dirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefihrt
werden.

» Beachten Sie die nationalen Vorschriften lhres Landes, ab welchem Alter die
Nutzer das Liftungsgerat bedienen dirfen.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com
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— Das Luftungsgerat muss flir den Betrieb und die Wartung immer frei zuganglich sein.

» Achten Sie darauf, dass das Luftungsgerat bei der spateren Raumausstattung
und Méblierung nicht abgedeckt oder zugestellt wird. Anderenfalls Iasst sich das
Laftungsgerat nicht bedienen und ein Luftfilterwechsel nicht durchflihren. Halten
Sie daher einen Freiraum von mindestens 15 cm vor dem Geratedeckel des
Luftungsgerates ein.

» Achten Sie darauf, dass die Zuluft- und Abluftéffnungen bei der spateren Raum-
ausstattung und Méblierung nicht abgedeckt werden. Anderenfalls kann das
Laftungsgerat in seiner Funktion beeintrachtigt werden.

24 Hinweis zum gemeinsamen Betrieb mit Raumklimageraten

Bei hoher AuRenlufttemperatur, hoher Auf3enluftfeuchte und kithler Raumtemperatur kann
sich im Luftungsgerat Kondensat bilden.

Fir diese Konstellation empfehlen wir den Einsatz des M-WRG-II E-LUftungsgerates mit
Enthalpie-Warmeubertrager. Dieser bietet den Vorteil, der Zuluft sowohl sensible als auch
latente Warme zu entziehen. Infolgedessen wird die Luft nicht nur vorgekuhlt, sondern
auch entfeuchtet. Das Raumklimagerat muss weniger Arbeit verrichten, sodass man von
Einsparungen beim Stromverbrauch profitiert.

25 BestimmungsgemaRer Gebrauch

— Das Luftungsgerat ist zur Be- und Entliftung von Wohnraumen und Raumen mit
wohnahnlicher Nutzung bestimmt. Das Liftungsgerat wird lotrecht in der Aulienwand
installiert. Eine andere oder dariber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestim-
mungsgemali.

— Zum bestimmungsgemalien Gebrauch gehdrt auch das Beachten aller Hinweise in
der Betriebsanleitung.

— Der Betrieb des Liftungsgerates ohne Luftfilter und Fassadenabschluss ist nicht
zulassig.

— Das Luftungsgerat ist fir den Einsatz in Rdumen mit normaler Raumluftfeuchte von
ca. 40 % bis 70 % rF bestimmt. Es darf nicht in Rdumen installiert werden, in denen
die relative Luftfeuchtigkeit wahrend des Betriebes dauerhaft Gber 80 % liegt.

— Bei Raumen mit erhohter Staubbelastung (z. B. Modellbau) oder atzender Gasemis-
sion (z. B. Lichtpauserei, Reinigung) kann das Luftungsgerat in seiner Funktion beein-
trachtigt oder beschadigt werden.

— Bei nicht bestimmungsgemalfem Gebrauch tbernimmt Meltem Warmerlickgewinnung
GmbH & Co. KG keine Haftung fir eventuell auftretende Schaden und keine Gewahr-
leistung flir einwandfreies und funktionsgemaRles Arbeiten des Liftungsgerates.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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3 Gewabhrleistung und Haftung

31 Gewabhrleistung

Die Gewahrleistung erlischt in folgenden Fallen:

Das Montageset wurde nicht gemaR der Montageanleitung installiert.

Das Liftungsgerat wurde nicht gemaf der Montageanleitung installiert.

Der Unterputzeinbau des Luftungsgerates erfolgte ohne Montageset Unterputz.
Originalteile/Originalluftfilter wurden durch nicht originale Teile ersetzt.

Am Montageset/Liftungsgerat wurden nicht genehmigte Anderungen durchgefiihrt.

Reparaturen wurden nicht durch Fa. Meltem bzw. durch deren autorisierte Fachfirmen
ausgeflhrt.

Das Luftungsgerat wurde ohne Luftfilter und Fassadenabschlisse betrieben.
Verschleildteile wie Luftfilter fallen nicht unter die Gewahrleistung.

3.2 Haftung
Die Haftung des Herstellers erlischt in folgenden Fallen:

Das Montageset wurde nicht gemal der Montageanleitung installiert.

Das Luftungsgerat wurde nicht gemaf der Montageanleitung installiert.

Der Unterputzeinbau des Liftungsgerates erfolgte ohne Montageset Unterputz.
Originalteile/Originalluftfilter wurden durch nicht originale Teile ersetzt.

Am Montageset/Liiftungsgerat wurden nicht genehmigte Anderungen durchgefihrt.

Reparaturen wurden nicht durch Fa. Meltem bzw. durch deren autorisierte Fachfirmen
ausgeflhrt.

Das Luftungsgerat wurde ohne Luftfilter und Fassadenabschlisse betrieben.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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4 Abmessungen

4.1 Luftungsgerat ohne Kanaladapter
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Abb. 5:  Liftungsgerat M-WRG-Il ohne Kanaladapter, Abmessungen in Millimeter
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4.2 Luftungsgerat mit Kanaladaptern
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Abb. 6: Liftungsgerat M-WRG-II mit Kanaladaptern, Abmessungen in Millimeter
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5 Aufbau und Funktion

5.1 Baugruppeniibersicht

5.1.1 Luftungsgerat — Geratedeckel aufgesetzt

Pos. in Abb. 7 Bezeichnung

1 Gehause

2 Geratedeckel

3 Folientastatur mit 5 Tasten zur Auswahl der Liftungs-
stufen / -programme und 5 LEDs zur Status-Anzeige

5.1.2 Luftungsgerat — Geratedeckel abgenommen

Pos. in Abb. 8

Bezeichnung

1

Luftgitter Zuluft

AuRenluftfilter mit Filterdeckel

Netzschalter ,Ein / Aus”

Abluftfilter mit Filterring

Al WIN

Luftgitter Abluft

©)

L

Abb. 7:  Luftungsgerat — Geratedeckel aufgesetzt Abb. 8: Liftungsgerat — Geratedeckel

abgenommen

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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5.2 Funktionsbeschreibung

5.21 Funktionsprinzip des M-WRG-IlI-Luftungsgerates

Abb. 9:  Funktionsprinzip des Luftungsgerates Abb. 10: Komponenten flr den Luftaustausch
Pos. in Bezeichnung Pos. in Bezeichnung
Abb. 9 Abb. 10
1 M-WRG-II-Liftungsgerat 1 Abluftfilter
2 Zuluft 2 Zuluftventilator
3 Abluft 3 Kreuzgegenstrom-Platten-
warmedubertrager
4 Aulenluft 4 Fortluftventilator
5 Fortluft 5 Aulenluftfilter
6 Fassadenabschluss

Das Luftungsgerat ist gekennzeichnet durch eine kontinuierliche Betriebsweise, gleich-
zeitige Forderung von AufRenluft und Abluft sowie die getrennte Flihrung und Filterung
von AulRenluft und Abluft. Die selbstregelnden Ventilatoren (Volumenstromkonstanz) sind
zuluft- und fortluftseitig angeordnet. Der Zuluftventilator (Pos. 2 in Abb. 10) fordert Aulen-
luft (Pos. 4 in Abb. 9) durch den Auenluftfilter (Pos. 5 in Abb. 10) und den Kreuzgegen-
strom-Plattenwarmeubertrager (Pos. 3 in Abb. 10) in den Innenraum als Zuluft (Pos. 2 in
Abb. 9). Der Fortluftventilator (Pos. 4 in Abb. 10) saugt die Abluft (Pos. 3 in Abb. 9) aus
dem Innenraum an. Im Abluftfilter (Pos. 1 in Abb. 10) wird die Abluft gereinigt, durch den
Kreuzgegenstrom-Plattenwarmetbertrager gefihrt und als Fortluft (Pos. 5 in Abb. 9) in
den Aulenbereich abgefuhrt. Zuluft- und Fortluftventilator fordern jeweils das gleiche
Luftvolumen. Der Innenraumdruck bleibt nahezu konstant.
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5.2.2 Funktionsprinzip des Kreuzgegenstrom-Plattenwarmeiibertragers /
Feuchteriickgewinnung mit Enthalpie-Warmeitibertrager

warme, feuchte

Abluft Zuluft
-]
.- W
-] o o —_ P
LR —_
—_
—_
—_
—_—
—
—

(Mikroben, Bakterien,
Schimmelpilze)

2e  \Wassermolekule
@  Verschmutzungen

IRRRRRRRH|

OF IR’ XO
%y W
kalte, trockene Fortluft

Auenluft
Abb. 11: Funktionsprinzip des Kreuzgegenstrom- Abb. 12: Feuchterlickgewinnung mit Enthalpie-
Plattenwarmedlbertragers Warmelbertrager

Die Kanéle sind beim Kreuzgegenstrom-Plattenwarmeulbertrager (Pos. 1 in Abb. 11) so
angelegt, dass die Luftstrdme genau gegenlaufig sind. Das garantiert einen hdchstmdgli-
chen Grad an Warmeenergie-Austausch.

Im Winter Ubertragen die hoch warmeleitfahigen Platten die Warme aus dem Abluftstrom
(Pos. 2 in Abb. 11) an den Zuluftstrom (Pos. 3 in Abb. 11). Die abgekuhlte Abluft wird als
Fortluft (Pos. 4 in Abb. 11) in den AuRRenbereich abgeflihrt. Im Sommer ist es umgekehrt,
die warmere, einstromende Luft wird abgekuhilt.

Liftungsgerate der Baureihe M-WRG-II E sind zusatzlich mit der Funktionalitat der
Feuchteriickgewinnung (Enthalpie) ausgestattet (siehe Abb. 12). Die Funktionsweise
eines Enthalpie-WarmeuUbertragers basiert auf dem Prinzip der Osmose, wobei die
Wassermolekile durch die Porenstruktur einer antimikrobiellen Polymer-Membran
wandern, angetrieben durch das Konzentrationsgefalle der Feuchtigkeit von der Warm-
zur Kaltluftseite. Die Membranfolie dient dabei als Trennschicht der Luftstrome und
garantiert ausschlieBlich den Transfer von Wasserdampf der beiden sich an der Membran
tangierenden Luftstrome. Mikroben, Schimmelpilze und Bakterien kdnnen wegen ihrer im
Vergleich zur Grélke von Wassermolekiilen grofen Abmessungen nicht in die Membran
eindringen und sich festsetzen. Die innovative Polymer-Membran, die dies ermdglicht, ist
hygienezertifiziert nach VDI 6022. Der Enthalpie-Warmedubertrager verhindert wirkungs-
voll zu trockene Atemluft im Winter oder zu hohe Luftfeuchtigkeit im Sommer. Mit seiner
Kombination aus Warme- und hygienischer Feuchtertickgewinnung werden Heizkosten
eingespart und die Atemwege geschont.
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6 Regeln zum richtigen Gebrauch

6.1 Allgemeines

» Betreiben Sie das Luftungsgerat nur mit aufgesetztem Geratedeckel.

» Betreiben Sie das Liftungsgerat im Dauerbetrieb oder bedarfsgeregelt mit Feuchte-
und/oder CO,-Regelung (nur bei entsprechender Sensorik im Gerat moglich).
Wahrend der Dauerbetrieb permanent fur ein gutes und gesundes Raumklima sorgt,
ermoglicht die bedarfsgeregelte Liftung Uber Sensorik eine genau auf den Bedarf
abgestimmte und besonders energieeffiziente Liftung.

» Passen Sie die Luftleistung des Liftungsgerates an eine erhohte Luftbelastung durch
Kochen, Waschen, Blgeln, Besuch, Duschen, Sauna etc. an.

» Stellen Sie das Luftungsgerat so ein, dass sich die relative Luftfeuchtigkeit in einem
Bereich zwischen 40 % und 65 % bewegt. In diesem Bereich fuhlt sich der Mensch
am wohlsten.

6.2 Jahreszeitlicher Betrieb

6.2.1 Betrieb in der kalten Jahreszeit

» Betreiben Sie das Luftungsgerat in der kalten Jahreszeit im Dauerbetrieb oder
bedarfsgeregelt Uber Feuchte- bzw. CO,-Sensorik (nur Gerate mit entsprechender
Sensorik).

— Energiesparmotoren und eine innovative Regelung sorgen auch im Dauerbetrieb
fur geringsten Stromverbrauch.

— Nur im Betrieb ist ein kontinuierlicher Abtransport von Feuchte aus den Innen-
raumen gewahrleistet.

» Fuhren Sie in folgenden Fallen eine Intensivluftung durch:

— regelmaRig bei hoher Luftfeuchtigkeit im Innenraum
— falls Sie das Luftungsgerat ausschalten muissen.
Damit entfernen Sie eventuell vorhandenes Kondensat aus dem Luftungsgerat.

» Halten Sie die Temperatur in Schlafraumen auf mindestens 16 °C bis 18 °C. Dieser
Temperaturbereich ist auch der Gesundheit des Menschen in Schlafrdumen zutrag-
lich. Betreiben Sie das Liftungsgerat nicht bei Raumtemperaturen unter 15 °C, vor
allem bei tiefen AuRentemperaturen unter 0 °C. Anderenfalls aktiviert das Luftungs-
gerat standig die Frostschutzfunktion bzw. schaltet ganz ab. Je hdher die Innenraum-

temperatur, desto gréfer ist der Puffer fur den Betrieb des Liftungsgerates bzw. flr
die Warmeruckgewinnung.

Ein reiner Zuluft- oder Abluftbetrieb ist nicht empfehlenswert. Zum einen befindet sich
das Gerat oft im unbalancierten Frostschutzbetrieb, zum anderen fuhrt das Nach-
stromen von kalter Auf3enluft zum Auskihlen der Raume.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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6.3
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Sommerbetrieb

An warmen Sommertagen kann tagsuber der Effekt der Warmerlickgewinnung umge-
kehrt genutzt werden, indem die zugefiihrte warme AuRenluft mit der abgeflihrten
kihleren Abluft temperiert wird.

Nachts, wenn die Aul3enlufttemperatur niedriger als die Innenraumtemperatur ist, kann
das Luftungsgerat so eingestellt werden, dass nur Zuluft- oder Abluftbetrieb erfolgt, mit
dem Effekt, dass keine Warmerltckgewinnung stattfindet.

Mit gegensatzlicher Einstellung der Gerate kann zusatzlich eine Querluftung erzeugt
werden.

Bei der Betriebsart Zuluftbetrieb schaltet der Fortluftventilator ab, d. h. es wird nur Zuluft
gefordert. Der erforderliche Abluftvolumenstrom muss Gber bauseitige Vorrichtungen

(z. B. gekipptes Fenster) oder ein zweites Gerat gewahrleistet werden.

Das Programm Zuluft- oder Abluftbetrieb kann Uber die optionalen Steuerungsmog-
lichkeiten Tastsensor InControl, Modbus, RS-485-Bus oder die Funkfernbedienung
M-WRG-FBH realisiert werden.

» Luften Sie Keller oder vergleichbare Raume in den Sommermonaten nur in der
Nacht. Anderenfalls kann es durch die Kondensation der Luftfeuchte an den kalten
Wanden zu Feuchteschaden kommen.

Luftfilter

— Betreiben Sie das Luftungsgerat nie ohne Luftfilter.

— Verwenden Sie nur Originalfilter der Fa. Meltem. Diese sind genau auf Ihre M-WRG-II-
Laftungsgerate abgestimmt, sichern geringste Druckverluste und sorgen wesentlich
fur einen langjahrigen Funktionserhalt der Luftungsgerate.

— Die DIN 1946-6 ,Liftung von Wohnungen* empfiehlt halbjahrliche Luftfilterwechsel.
Die Luftfilter fur AuRenluft und Abluft sind aus hygienischen Griinden spatestens nach
einem Jahr, idealerweise vor der Heizperiode, auszutauschen.

— Wechseln Sie bei starker Luftverschmutzung (z. B. durch Stralenverkehr oder Indus-
trie, in Raumen mit erhohter Staubbelastung) die Filter halbjahrlich.

— Wechseln Sie die Luftfilter immer paarweise. Die Filterdurchlassigkeit beider Luftfilter
beeinflusst den Wirkungsgrad und den Energieverbrauch des Luftungsgerates.

— Beachten Sie die Filterwechselanzeige (siehe Kapitel 12 auf Seite 36) und wech-
seln Sie erforderlichenfalls die Luftfilter.

Zur Erfullung der Hygieneanforderungen nach VDI 6022 und DIN 1946-6 (Kategorie H)
ist ein AuRenluftfilter der Filterklasse ISO ePM1 250% (F7) zu verwenden. Jedes
M-WRG-II-Luftungsgerat ist serienmafig mit solch einem Luftfilter ausgestattet.
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Bedienungs- und Anzeigeelemente

Die Luftungsgerate der Baureihen M-WRG-II P-T und M-WRG-II E-T sind sowohl Uber die
Folientastatur am Gerat als auch Uber den Tastsensor InControl bzw. Dreistufen-Dreh-
schalter bedienbar.

Mit der optionalen Funkfernbedienung M-WRG-FBH, Art.-Nr. 5478-10, lassen sich
alle M-WRG-II-Gerate steuern, parametrisieren und der Leistungsumfang erweitern.
Damit kann die Funktionalitat der einzelnen Tasten der Folientastatur, des Tastsensor
InControl bzw. des Dreistufen-Drehschalters nach Kundenwunsch angepasst werden.
Naheres konnen Sie der Bedienungsanleitung ,,Funkfernbedienung M-WRG-FBH*
entnehmen (siehe Abschnitt 1.11 auf Seite 11).

Bedienungs- und Anzeigeelemente am Liftungsgerat

An der linken Seite des Luftungsgerates befindet sich eine Folientastatur mit 5 Tasten
(Pos. 1 bis 5 in Abb. 13). Uber die Tasten lassen sich die Liftungsstufen / -programme
einstellen. Die 5 LEDs (LED 1 bis LED 5 in Abb. 13) signalisieren den Status des
Ldftungsgerates beziehungsweise ggf. Stormeldungen oder einen erforderlichen Luftfilter-
wechsel.

Der Netzschalter (Pos. 1 in Abb. 14) ist hinter dem Geratedeckel angebracht. Um diesen
zu erreichen, muss der Geratedeckel abgenommen werden.
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Abb. 13: Folientastatur und LEDs an der linken Abb. 14: Netzschalter, sichtbar nach Abnahme des
Gerateseite Geratedeckels

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling

inffo@meltem.com - www.meltem.com

-23-



Betriebs- und Installationsanleitung
Luftungsgerate M-WRG-II P-T (-F, -FC), M-WRG-II E-T (-F, -FC)

Meltexnn

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

7.1.1 Standardbelegung der Folientastatur

In diesem Abschnitt wird die Standardbelegung der einzelnen Tasten der Folientastatur
fur die unterschiedlichen Geratetypen dargestellt. Die Funktionsweise der einzelnen
Laftungsprogramme ist in Kapitel 10 auf Seite 31 beschrieben.

7.1.1.1 M-WRG-II P-T / M-WRG-II E-T

Taste in Abb. 13 | Luftungsprogramm Luftleistung

1 Liftung bei Abwesenheit (reduzierte Liftung) 10 m?/h

2 Luftung bei Anwesenheit (Nennllftung) 30 m¥/h

3 50 m3/h
Erhohte Luft

4 rhéhte Liftung 20 mh

5 Intensivliftung (15 min) 100 m3/h

7.1.1.2 M-WRG-Il P-T-F /| M-WRG-Il E-T-F

Taste in Abb. 13 | Luftungsprogramm Luftleistung

1 Liftung bei Abwesenheit (reduzierte Liftung) 10 m?/h

2 Luftung bei Anwesenheit (Nennllftung) 30 m¥/h

3 Erhohte Luftung 50 m3/h

4 Feuchteregelung 10 - 60 m¥h,
stufenlos

5 Intensivliftung (15 min) 100 m3/h

7.1.1.3 M-WRG-II P-T-FC / M-WRG-Il E-T-FC

Taste in Abb. 13 | Liftungsprogramm Luftleistung

1 Liftung bei Abwesenheit (reduzierte Liftung) 10 m?/h

2 Luftung bei Anwesenheit (Nennllftung) 30 m¥/h

3 Erhohte Luftung 50 m¥h

4 Automatikbetrieb (Feuchte- und CO,-Regelung) 10 - 60 m?h,
stufenlos

5 Intensivliftung (15 min) 100 m3/h

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
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7.1.2 LED-Anzeigen am Liiftungsgerat

7.1.2.1 Anzeige des gewahlten Liftungsprogramms

Nachdem an der Folientastatur ein Liftungsprogramm aktiviert wurde, leuchtet die
entsprechende LED (siehe Abb. 13 auf Seite 23) fiir 10 s und erlischt anschlie3end.

7.1.2.2 Status-Anzeigen

Eine dauerhaft leuchtende oder blinkende LED signalisiert folgende Zustande des
Laftungsgerates:

LED in Abb. 13 Status

LED 1 leuchtet dauerhaft | Luftfilterwechsel erforderlich

LED 2 leuchtet dauerhaft | Geratefehler (z. B. Sensor oder Motor defekt)

LED 3 blinkt 10 s Absolute Luftfeuchtigkeit der Zuluft ist grélier als absolute
Luftfeuchtigkeit der Abluft
LED 4 blinkt 10 s VOC-Wert der Zuluft ist fir 10 min gréf3er 1500 ppm

(werkseitige Einstellung, nur bei Geraten mit Option
M-WRG-II O/VOC-AUL)

LED 5 blinkt 10 s Luftungsgerat im Frostschutzbetrieb
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7.2 Bedienungs- und Anzeigeelemente am Tastsensor InControl

Mit dem Tastsensor InControl kdnnen Sie zwischen sechs verschiedenen Liftungs-
programmen wahlen. Die verfugbaren Liftungsprogramme hangen vom jeweiligen
Laftungsgeratetyp ab. Jede Taste verfugt Uber eine LED, die das aktuell gewahlte
Ldftungsprogramm signalisiert.

7.21 Tastsensor InControl fiir die Luftungsgeratetypen M-WRG-Il P-T und

M-WRG-II E-T

Laftung bei r

Laftung bei
Abwesenheit - ‘ s i

. > o ww Anwesenheit
e G mdby-Modus | (enniditung)

Erhohte Liftung

F
o

i

=mje

01 oW M

Intensivliftung

@ (15 min)
Zuluftbetrieb B N .
(Sommerbetrieb) Q | tl IJ Abluftbetrieb
Abb. 15: Tastsensor InControl fir M-WRG-II P-T und
M-WRG-Il E-T
7.2.2 Tastsensor InControl fiir die Luftungsgeratetypen M-WRG-Il P-T-F und

M-WRG-II E-T-F

Laftung bei r

Luftung bei

Abwesenheit . ‘ e o .

(reduzierte Liftung) / Q ww Al\zlweslf?;helt
Standby-Modus (NennlGftung)
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Feucht I uluftbetrieb
euchteregelung D | | ‘ | tl (Sommerbetrieb)

Abb. 16: Tastsensor InControl fir M-WRG-Il P-T-F und
M-WRG-II E-T-F
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7.2.3 Tastsensor InControl fiir die Luftungsgeratetypen M-WRG-II P-T-FC und
M-WRG-II E-T-FC

Luftung bei w | ' Liftung bei

Abwesenheit .
. > Anwesenheit
(reduzierte Luftung) / (Nennluftung)

Standby-Modus
: f Intensivltftung
W’w w @ O (15 min)
' CO,-Regelung
Q

oder
Automatikbetrieb
(als Option)

=

o |
Erhohte Luftung QJ

Feuchteregelung

ke

Abb. 17: Tastsensor InControl fir M-WRG-II P-T-FC
und M-WRG-II E-T-FC

7.2.4 Status-Anzeigen am Tastsensor InControl

Eine blinkende LED signalisiert folgende Zustande des Liftungsgerates:

LED von Luftungsprogramm Status

LED ,Luftung bei Abwesenheit Geratefehler (z. B. Sensor oder Motor defekt)
(reduzierte Luftung)® blinkt
(siehe Abb. 15, Abb. 16 und Abb. 17)

LED ,Luftung bei Anwesenheit Luftfilterwechsel erforderlich

(NennlGftung) blinkt
(siehe Abb. 15, Abb. 16 und Abb. 17)

LED ,Feuchteregelung” blinkt Absolute Luftfeuchtigkeit der Zuluft ist grofder

(siehe Abb. 16 und Abb. 17) als absolute Luftfeuchtigkeit der Abluft

LED ,CO,-Regelung® bzw. ,Automatik- | VOC-Wert der Zuluft ist fir 10 min gréRer

betrieb® blinkt 1500 ppm (werkseitige Einstellung, nur bei

(siehe Abb. 17) Geraten mit Option M-WRG-II O/VOC-AUL)
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7.3 Dreistufen-Drehschalter mit Nullstellung (bauseits)
Am Dreistufen-Drehschalter mit Nullstellung lassen sich folgende Liftungsprogramme
wahlen:
Schalter- | Luftungsprogramm Luftleistung
stellung
0 Standby-Modus 0 m?h
1 Laftung bei Abwesenheit (reduzierte Liftung) 10 m?/h
2 Liftung bei Anwesenheit (Nennliftung) 30 m¥h
M-WRG-II P-T / M-WRG-II E-T: 50 m?¥h
Erhohte Luftung
3 M-WRG-II P-T-F/ M-WRG-II E-T-F: 10 - 60 m?/h,
Feuchteregelung stufenlos
M-WRG-II P-T-FC/ M-WRG-II E-T-FC: 10 - 60 m¥/h,
Automatikbetrieb (Feuchte- und CO,-Regelung) stufenlos

8 Inbetriebnahme

8.1 Liftungsgerat vor dem ersten
Einschalten tberprifen

» Uberpriifen Sie das Liftungsgerat auf
eventuelle Beschadigungen.

» Uberpriifen Sie, dass die Luftgitter fir
Abluft und Zuluft (Pos. 1 und 5 in Abb. 8
auf Seite 18) frei sind.

8.2 Luftungsgerat einschalten

» Nehmen Sie den Geratedeckel vom
Laftungsgerat ab (siehe Abschnitt 12.3.1
auf Seite 37).

» Schalten Sie das Luftungsgerat am
Netzschalter (Pos. 1 in Abb. 18) ein.

Nach ca. 1 s 6ffnen sich die elektromecha-
nisch betriebenen Verschlussklappen auf
der Zuluft- und Fortluftseite.

» Setzen Sie den Geratedeckel wieder
auf das Luftungsgerat auf (siehe
Abschnitt 12.3.6 auf Seite 39).

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG
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Betrieb des Luftungsgerates

Luftungsstufe/-programm wahlen

Sie haben verschiedene Mdglichkeiten, eine Liftungsstufe bzw. ein Luftungsprogramm
zu wahlen:

— mit den Tasten der Folientastatur (Pos. 1 bis 5 in Abb. 13 auf Seite 23) am
Laftungsgerat (siehe Abschnitt 7.1.1 auf Seite 24)

— mit dem Tastsensor InControl (siehe Abschnitt 7.2 auf Seite 26)

— Falls mehrere Liftungsgerate vom gleichen Typ an einem Tastsensor InControl
angeschlossen sind, wird fur alle Liftungsgerate das gleiche Liftungsprogramm
aktiviert.

— Falls mehrere Luftungsgerate vom gleichen Typ mit Feuchte- und/oder
CO,-Regelung/Automatikbetrieb an einem Tastsensor InControl angeschlossen
sind, regelt jedes Luftungsgerat den Luftaustausch abhangig von seinen eigenen
Messwerten.

— mit dem Dreistufen-Drehschalter mit Nullstellung (siehe Abschnitt 7.3 auf Seite 28)
Das Luftungsgerat fuhrt dabei immer die zuletzt getroffene Wahl aus.

Luftungsgerat in den Standby-Modus versetzen

Sie kdnnen das Luftungsgerat in den Standby-Modus versetzen. Dabei werden folgende
Aktionen ausgelost:

— Der laufende Liftungsbetrieb wird beendet.

— Das Luftungsgerat wird weiterhin mit Strom versorgt.

— Die Luftklappen schlief3en.

Aktivieren Sie einfach erneut das gewlinschte Luftungsprogramm, um den Standby-
Modus zu verlassen.

Es ist nicht sinnvoll, das Luftungsgerat Uber einen langeren Zeitraum im Standby-
Modus zu belassen (siehe Abschnitt ,6 Regeln zum richtigen Gebrauch* auf
Seite 21).

Standby-Modus mit Tastsensor InControl aktivieren

» Drucken Sie am Tastsensor InControl die Taste fur das Luftungsprogramm ,Luftung
bei Abwesenheit (reduzierte Luftung) (siehe Abschnitt 7.2 auf Seite 26) langer als
3s.

In Verbindung mit Option ,Netzschalter ohne Funktion®, Typ: M-WRG-O/NOF, kann der
Standby-Modus nicht Uber den Tastsensor InControl aktiviert werden!

Standby-Modus mit Dreistufen-Drehschalter aktivieren

» Drehen Sie den Dreistufen-Drehschalter in Stellung 0.
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9.3 Optionaler Taster fir Intensivliiftung

Zusatzlich zum Dreistufen-Drehschalter kann ein optionaler Taster installiert werden.
Mit diesem lasst sich eine 15-minttige Intensivllftung auf maximaler Leistungsstufe
(100 m?h) starten. AnschlieRend setzt das Liftungsgerat den Betrieb mit der zuletzt
eingestellten Liftungsstufe fort.

Sie kénnen eine laufende Intensivllftung abbrechen, indem Sie am Dreistufen-Dreh-
schalter eine Luftungsstufe wahlen.

9.4 Frostschutzfunktion

Das Luftungsgerat ist mit einer Frostschutzfunktion ausgestattet. Bei niedrigen Aul3en-
temperaturen wechselt das Liftungsgerat automatisch in den Frostschutzbetrieb.

» Schalten Sie das Luftungsgerat im Winter nicht aus. Beachten Sie Abschnitt ,6 Regeln
zum richtigen Gebrauch® auf Seite 21.

Funktionsweise:

Um ein Vereisen des WarmeUbertragers zu verhindern, erfolgt fortluftseitig eine stan-
dige Temperaturiberwachung. Sinkt die Fortlufttemperatur unter einen Wert von -1,5 °C
(-1,0 °C bei M-WRG-II E), wird je nach eingestellter Luftungsstufe der Zuluft- und/oder
der Abluftvolumenstrom durch die Motorsteuerung stufenweise so verandert, dass der
Abluftanteil vergrofert wird. Dadurch wird ein Temperaturanstieg auf der Fortluftseite
realisiert.

Ab einer Uber einen Zeitraum von 3 Minuten gemittelten Fortlufttemperatur >5,5 °C
(>7,0 °C bei M-WRG-II E) schaltet das Gerat stufenweise wieder in den vorherigen
Betriebszustand zurlck.

Wird auf der Fortluftseite ein Wert von >5,5 °C (>7,0 °C bei M-WRG-II E) trotz Erhéhung
des Abluftanteils innerhalb des Regelbereiches des Gerates nicht erreicht (z. B. durch
Auskihlung des Raumes), werden sowohl der Zuluftventilator als auch der Fortluftventi-
lator abgeschaltet.

Nach einer Stunde startet das Gerat fir 6 Minuten wieder seinen Betrieb und Uberprift
die Fortlufttemperatur. Befindet sich die gemessene Fortlufttemperatur Gber einem Wert
von 5,5 °C (7,0 °C bei M-WRG-II E), beginnt der Liftungsbetrieb mit dem zuvor einge-
stellten Betriebszustand.

Liegt die gemessene Fortlufttemperatur unter einem Wert von 5,5 °C (7,0 °C bei
M-WRG-II E), wiederholt sich der vorgenannte Ablauf.

Der Frostschutzbetrieb wird beendet, wenn sich die Fortlufttemperatur dauerhaft Gber
5,5 °C (7,0 °C bei M-WRG-II E) befindet und beide Ventilatoren balanciert betrieben
werden.

Zusétzlich zur Uberwachung der Fortlufttemperatur erfolgt eine kontinuierliche Uber-
wachung der Drehzahl des Fortluftventilators. Erhoht sich die Drehzahl ab einer Fortluft-
temperatur von <2 °C in einem Zeitraum von 2 Stunden erheblich, wird der Frostschutz-
betrieb durch die Motorsteuerung aktiviert.

Anfallendes Kondensat wird Uber das Fortluftrohr und den Kondensatanschluss abgefuhrt
bzw. tritt bei M-WRG-II E-Geraten (mit Enthalpie) praktisch nicht auf (gemaf bestim-
mungsgemalem Gebrauch, siehe Abschnitt 2.5 auf Seite 14, und gemal Regeln zum
richtigen Gebrauch, siehe Kapitel 6 auf Seite 21, und ohne Auftreten auRergewohnli-
cher Feuchtelasten).
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Laftungsstufen/-programme

Je nach Liftungsgeratetyp stehen unterschiedliche Liftungsstufen/-programme zur
Auswahl (siehe Abschnitt 7 ab Seite 23).

,Luftung bei Abwesenheit (reduzierte Luftung)“

Das Liftungsgerat lauft auf niedrigster Liftungsstufe (10 m3/h). Diese Betriebsart kann
bei Abwesenheit gewahlt werden (z. B. Urlaub), um einen Mindestluftwechsel sicherzu-
stellen. Die Luftung zum Feuchteschutz ist hierbei inbegriffen.

»Luftung bei Anwesenheit (Nennluftung)“

Das Liftungsgerat lauft auf mittlerer Liftungsstufe (30 m®h). Dies ist der Normalbetrieb,
um die notwendige Luftung fur hygienische und gesundheitliche Erfordernisse bei Anwe-
senheit der Nutzer zu erreichen.

»Erhohte Luftung“

Das Liftungsgerat lauft auf hoherer Liftungsstufe (50 bzw. 70 m®h), um Lastspitzen
abzubauen, z. B. bei Anwesenheit von mehreren Personen oder erhohter Geruchsbelas-
tigung.

»intensivliftung (temporar 15 min)“

Das Liftungsgerat lauft auf maximaler Liftungsstufe (100 m3/h). Nach ca. 15 min oder
durch Driicken einer anderen Taste wird die Intensivliftung beendet und das zuvor einge-
stellte Luftungsprogramm wieder aufgenommen.

»Zuluftbetrieb (Sommerbetrieb)“

Das Luftungsgerat fordert nur Zuluft, die Abluft ist ausgeschaltet. Mit dieser Betriebsart
kann z. B. in Sommernachten die kiihlere Au3enluft ins Gebaude geleitet werden
(Zuluft 50 m®h, Abluft 0 m?h).

Vermeiden Sie dieses Luftungsprogramm in der kalten Jahreszeit. Anderenfalls aktiviert
das Luftungsgerat standig die Frostschutzfunktion bzw. schaltet ganz ab.

,Abluftbetrieb*

Das Luftungsgerat fordert nur Abluft, die Zuluft ist ausgeschaltet. Diese Betriebsart kann
gewahlt werden, um verbrauchte Luft nach auf3en zu leiten (Abluft 50 m3h, Zuluft 0 m3/h).

Querluftung: Wenn zwei Liftungsgerate vorhanden sind, kann eine Querliftung auf
einer Wohnebene erfolgen, indem ein Liftungsgerat auf Zuluftbetrieb und das andere auf
Abluftbetrieb eingestellt wird.

Vermeiden Sie die Querltftung in der kalten Jahreszeit. Anderenfalls aktiviert das
Laftungsgerat, das auf Zuluftbetrieb gestellt ist, standig die Frostschutzfunktion bzw.
schaltet ganz ab.
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10.7 »Feuchteregelung“

Das Luftungsgerat lauft standig auf niedrigster Liftungsstufe (10 m3h*). Uberschreitet die
relative Raumluftfeuchte 60 % rF, wird die Liftungsstufe kontinuierlich bis max. 60 m3/h
erhoht, bis die Raumluftfeuchte wieder unter 60 % rF sinkt.

Um eine Entfeuchtung sicherzustellen, vergleicht das Liftungsgerat die berechnete
absolute Luftfeuchte von Zuluft und Abluft. Die LED 3 (siehe Abb. 13 auf Seite 23)
blinkt, wenn die Luftfeuchte der Aul3enluft groRer als die der Abluft und damit eine
Entfeuchtung nicht méglich ist.

10.8 ,CO,-Regelung“

Das Liftungsgerat lauft standig auf niedrigster Liftungsstufe (10 m3/h*). Mit einem
CO,-Sensor wird die Luftqualitat im Raum Gberwacht. Bei Uberschreitung des Grenz-
wertes von 800 ppm berechnet das Luftungsgerat den optimalen Luftwechsel und stellt
vollautomatisch die notwendige Liftungsstufe im Bereich 10 - 60 m*/h ein.

Luftungsgerate mit CO,-Sensor kdnnen mit der Option M-WRG-11 O/VOC-AUL auch fliich-
tige organische Verbindungen in der Auf3enluft iber einen VOC-Sensor detektieren (siehe
Abschnitt 11.4 auf Seite 34).

— Nach Erstinbetriebnahme muss das Liftungsgerat mindestens 15 min ohne Strom-
unterbrechung eingeschaltet bleiben, damit der VOC-Sensor kalibriert werden kann.

» Achten Sie darauf, dass die Luft wahrend der Kalibrierphase nicht stark verunrei-
nigt ist, z. B. durch Losungsmittel.

— Nach Wiedereinschalten dauert es ca. 5 min, bis der Sensor neu kalibriert ist.

* Werkseitig oder mit der optionalen Funkfernbedienung M-WRG-FBH l&sst sich die Luftungsstufe von 10 auf
0 m®h reduzieren. Das Liftungsgerat wechselt in den Schnffelbetrieb und unterbricht seinen Betrieb flir
die voreingestellte Pausenzeit (werkseitig 60 min). Anschlie3end wird fiir die Dauer von 5 min die relative
Luftfeuchtigkeit bzw. die CO.-Konzentration gepriift. Wurde der jeweilige Grenzwert liberschritten, wechselt
das Liftungsgerat wieder in den Liftungsbetrieb.

10.9 ,2Automatikbetrieb“

Zusatzlich zur CO,-Konzentration (siehe Abschnitt 10.8) wird die relative Raumluftfeuchte
uberwacht (siehe Abschnitt 10.7). Der CO,-Sensor und der Feuchtesensor geben jeweils
eine Rickmeldung an das Luftungsgerat, auf welcher Liftungsstufe dieses arbeiten soll.
Das Luftungsgerat ibernimmt automatisch die hohere der vorgeschlagenen Liftungs-
stufen und stellt somit die Prioritat sicher.
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11 Optionen fur den Luftungsbetrieb
1.1 Externer Steuereingang

11.1.1 Beschreibung

Mit dem serienmalRigen Externen Steuereingang verfligt das M-WRG-II-Gerat Uber eine
zusatzliche Eingangsklemme fir 230 V~ (Arbeitsspannungsbereich: 85 V~ bis 265 V~/

50-60 Hz), an die ein Schalter, eine Zeitschaltuhr, ein Bewegungsmelder oder Ahnliches
angeschlossen werden kann.

Der Externe Steuereingang ist mit einem Nachlaufrelais ausgestattet, mit dem eine
Einschaltverzdgerung und eine Nachlaufzeit eingestellt werden kann:
— Einschaltverzégerung:
Das M-WRG-II-Gerat startet erst nach Ablauf der eingestellten Zeit.
— Nachlaufzeit:
Das M-WRG-II-Gerat schaltet erst nach Ablauf der eingestellten Zeit in das zuvor
aktive Luftungsprogramm.

In Verbindung mit der Option M-WRG-II O/NOF, Art.-Nr. 721004, ist die Entliftung fens-
terloser Raume nach DIN 18017-3 mdglich.

11.1.2 Werkseitige Voreinstellung und maogliche Einstellbereiche

Parameter Werkseitige Voreinstellung | Mogliche Einstellbereiche
Luftleistung 60 m3h 10 - 100 m?/h
Einschaltverzégerung 1 min 0 - 240 min

Nachlaufzeit 15 min 0 - 240 min

Die Anderung vorgenannter Parameter kann entweder werkseitig oder mit der optio-
nalen Funkfernbedienung M-WRG-FBH vorgenommen werden.

11.1.3 M-WRG-II O/EST-1, Art.-Nr. 721005, und M-WRG-Il O/EST-2, Art.-Nr. 721006

Neben dem serienmafigen Externen Steuereingang kénnen folgende Optionen gewahlt
werden:

— M-WRG-II O/EST-1: ohne Einschaltverzégerung, werkseitiger Einbau erforderlich
— M-WRG-II O/EST-2: ohne Nachlaufzeit, werkseitiger Einbau erforderlich

11.2 Parametrisierung Sonderluftleistung fiir alle M-WRG-II-Gerate,
M-WRG-II O/PARM, Art.-Nr. 721000

Diese Option ermoglicht eine Parametrisierung von Sonderluftleistungen fir alle
M-WRG-II-Gerate. Es ist ein werkseitiger Einbau erforderlich.
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Mindestluftung nach DIN 18017-3, M-WRG-Il O/MVS, Art.-Nr. 721001

Die Option gewahrleistet eine Mindestliftung nach DIN 18017-3. Zwischen 08:00 -
20:00 Uhr luftet das Gerat mit 40 m3/h, zwischen 20:00 - 08:00 Uhr mit 20 m?/h. Die
Funktion wird werkseitig aktiviert, ist durch den Nutzer nicht abschaltbar und hat Vorrang
gegenulber allen anderen Einstellungen. Sie inkludiert den Netzschalter ohne Funktion,
damit das Gerat durch den Nutzer nicht einfach abgeschaltet werden kann (mégliche
Abschaltung z. B. Uber Sicherungskasten bauseits). Durch die Option ergibt sich eine
geanderte Tastenbelegung an den Bedienteilen fir das Liftungsgerat:

Taste 1, 2, 3, (4): 20, 40, 60, (80) m¥nh.

Die Option ist nicht in Verbindung mit M-WRG-II O/VOC-AUL verwendbar!

VOC-Sensor zur Uberwachung der AuRenluftqualitit, M-WRG-Il O/VOC-AUL,
Art.-Nr. 721002

Das Luftungsgerat wird mit einem VOC-Sensor zur Uberwachung der AuBenluftqualitét
ausgestattet. In Verbindung mit dem Liftungsprogramm ,Automatikbetrieb“ reduziert das
Geréat die Zuluft temporar, falls der Schwellwert fur Schadstoffe fluchtiger organischer
Verbindungen (aus biologischen Faulnis- und Abbauprozessen, Kraftverkehrsabgase,
flichtige Nebenprodukte aus industriellen und gewerblichen Vorgangen) tberschritten
wird (1.500 ppm). Diese Option ist nur fur Gerate mit CO,-Sensor (M-WRG-II ...-FC)
verfligbar. Es ist ein werkseitiger Einbau erforderlich. Die Option kann nicht in Verbindung
mit M-WRG-II O/MVS gewahlt werden.

Eingang ,,Gerat AUS“, M-WRG-Il O/EGG-AUS, Art.-Nr. 721003

Bei dieser Option wird das Gerat mit einem Eingang ,Gerat AUS“ und einem potential-
freien Stérmeldeausgang ausgestattet.

An den Eingang lasst sich beispielsweise ein Rauchmelder oder ein Fensterkontakt
anschlielRen, damit das Gerat bei Rauch oder einem geotffnetem Fenster ausgeschaltet
wird.

Mit Hilfe des Stérmeldeausgangs kann z. B. der Betriebszustand des Liftungsgerates an
eine zentrale Stelle gemeldet werden. Es ist ein werkseitiger Einbau der Option erforder-
lich.

Netzschalter ohne Funktion, M-WRG-II O/NOF, Art.-Nr. 721004

Mit dieser Option wird der Netzschalter des Liftungsgerates deaktiviert. Fir den Nutzer
sind nur die Luftungsstufen/-programme des Gerates bedienbar. Die Abschaltbarkeit des/
der Luftungsgerate(s) muss aber anderweitig bauseits sichergestellt werden (z. B. Uber
den Sicherungskasten der Wohneinheit bzw. des Hauses). Diese Option kann nur werk-
seitig vorgesehen werden.
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Liuftung zum Feuchteschutz, M-WRG-II O/LFS, Art.-Nr. 721007

Beschreibung

Mit der Option ,Liftung zum Feuchteschutz” werden fixe, minimale Luftungsstufen fir Tag
und Nacht vorgegeben. Die Funktion wird werkseitig aktiviert und ist durch den Nutzer
nicht abschaltbar, dieser kann nur héhere Luftungsstufen einstellen. Im Hintergrund lauft
dauerhaft ein Feuchteprogramm, das bei Bedarf die Luftleistung erhdht. Die Option inklu-
diert den Netzschalter ohne Funktion, damit das Gerat durch den Nutzer nicht einfach
abgeschaltet werden kann (mdégliche Abschaltung z. B. Uber Sicherungskasten bauseits).
Durch die Option ergibt sich eine geanderte Tastenbelegung an den Bedienteilen fir das
Liftungsgerat: Taste 1, 2, 3, (4): 20, 40, 60, (80) m?h.

Eine Kombination mit dem Externen Funksensor flr Feuchte oder CO, ist mdglich.

— Die Option ist nur in Verbindung mit M-WRG-II-Geraten mit Feuchte- und/oder
CO,-Regelung wahlbar (aulier Typen -S 485, -TF, -TFC).

— Es ist ein werkseitiger Einbau erforderlich.

11.7.2 Werkseitige Voreinstellung

Uhrzeit Luftleistung
08:00 - 20:00 20 m*/h
20:00 - 08:00 20 m3/h
Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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Filterwartung

Das Luftungsgerat verfugt Gber eine laufzeitgesteuerte Filteriberwachung mit optischer
Anzeige. Es Uberwacht den Zeitraum ab dem letzten Luftfilterwechsel. Liegt der letzte
Luftfilterwechsel langer als ein Jahr zurtick, wird die Filterwechselanzeige aktiviert und
damit ein anstehender Luftfilterwechsel durch eine dauerhaft leuchtende LED 1 (siehe
Abb. 13 auf Seite 23) signalisiert.

Sie kdnnen den Luftfilterwechsel ohne Werkzeug vornehmen.

» Beachten Sie die Vorgaben zum Luftfilterwechsel in Abschnitt 6.3 auf Seite 22.

121 Filterauswahl
Fir die M-WRG-II-LUftungsgerate kommen folgende Luftfilter zum Einsatz bzw. stehen
zur Auswahl:
Art.-Nr. | Typ Filtertyp Filterklasse | Anwendungsbereich
750010 | M-WRG-II FA | AuBenluftfilter | ISO ePM1 Filtert wirkungsvoll lungen-
60% (F7) gangige Feinstaubpartikel wie
Pollen, Ruf und Bakterien der
Staubklasse PM1 aus
750020 | M-WRG-II FK | Aktivkohlefilter | ISO ePM2,5 | Halt wirkungsvoll lungen-
(optional fur 55% (F7) gangige Feinstaubpartikel wie
Auf3enluft) Pollen, Ruf® und Bakterien der
Staubklasse PM2.5 zuruck,
bindet in der Aktivkohleschicht
Geruche und Schadgase wie
Treibstoffe, Stickoxide, Ozon
und Losemittel
750000 | M-WRG-II FS | Abluftfilter ISO Coarse | Halt wirkungsvoll Grobstaub-
60% (G4) partikel wie Haushaltsstaub
>PM10 zurtick
Tab. 3:  Filterauswahl
12.2 Filterbezug
Uber Ihre jeweilige Gebiets- oder Landesvertretung erhalten Sie entspre- E -l:'_E
chende Informationen zum Filterbezug. Die Kontaktdaten finden Sie auf
unserer Website unter www.meltem.com (siehe auch nebenstehenden k
QR-Code). E
Zugang zu
www.meltem.com
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12.3

12.3.1

12.3.2

Luftfilter wechseln

Geratedeckel vom Liftungsgerat abnehmen

» Dricken Sie mit beiden Daumen

auf die beiden Rasthaken (Pos. 1
in Abb. 19) an der Unterseite des
Laftungsgerates. Der Geratedeckel
I8st sich.

Greifen Sie gleichzeitig mit den
Zeigefingern in die Fuge zwischen
Geratedeckel und Gehause und
heben Sie den Geratedeckel vom
Gehause nach oben ab.

Schalten Sie das Luftungsgerat
am Netzschalter (siehe Abb. 14 auf
Seite 23) aus. Bei Luftungsgeraten
mit Option M-WRG-II O/NOF muss
das Gerat mit Hilfe des bauseitigen
Leitungsschutzschalters stromlos
geschaltet werden.

Abluftfilter entfernen
» Drehen Sie den Filterring (Pos. 1 in

Abb. 20) an der Giriffleiste (Pos. 2 in
Abb. 20) gegen den Uhrzeigersinn,
bis sich der Filterring aus den Halte-
rungen geldst hat.

Ziehen Sie den Filterring zusammen
mit dem Abluftfilter (Pos. 3 in Abb. 20)
aus dem Luftungsgerat heraus.

Lésen Sie den Abluftfilter vom Filter-
ring.

Reinigen Sie den Filterring bei
Verschmutzung mit einem feuchten
Tuch (siehe Abschnitt 13).

Entsorgen Sie den gebrauchten Luft-
filter in den Restmull bzw. nach den
Entsorgungsvorschriften lhres Landes.
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Abb. 19: Geratedeckel vom Liftungsgerat abnehmen

Abb. 20: Abluftfilter entfernen
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12.3.3 AuBenluftfilter entfernen

» Drehen Sie den Filterdeckel (Pos. 1
in Abb. 21) an der Giriffleiste (Pos. 2
in Abb. 21) gegen den Uhrzeigersinn,
bis sich der Filterdeckel aus den
Halterungen geldst hat.

» Ziehen Sie den Filterdeckel
zusammen mit dem Aul3enluftfilter
aus dem Luftungsgerat heraus.

» Ldsen Sie den AulRenluftfilter vom
Filterdeckel.

» Reinigen Sie den Filterdeckel bei
Verschmutzung mit einem feuchten —

Tuch (siehe Abschnitt 13). ' —

» Entsorgen Sie den gebrauchten Luft-  Abb- 21: Auenluftfilter entfernen
filter in den Restmull bzw. nach den
Entsorgungsvorschriften lhres Landes.

12.3.4 Neuen Abluftfilter einsetzen

» Fihren Sie den neuen Abluftfilter
(Pos. 1 in Abb. 22) vorsichtig in das
Laftungsgerat ein.

» Achten Sie darauf, dass der Luft-
filter in die 3 Haltenasen (Pos. 2
in Abb. 22) an der Ruckwand des
Liftungsgerates gleitet.

» Setzen Sie den Filterring (Pos. 3
in Abb. 22) auf den Abluftfilter auf.
Achten sie darauf, dass der Filterring
plan auf der Zwischenplatte (Pos. 4 in
Abb. 22) aufliegt.

» Drehen Sie den Filterring im Uhrzei-
gersinn, bis der Pfeil auf dem Filter- Abb. 22: Neuen Abluftfilter einsetzen
ring (Pos. 5 in Abb. 22) mit dem Pfeil
der Arretierposition (Pos. 6 in Abb. 22) fluchtet. Achten Sie darauf, dass die 4 Nasen
(Pos. 7 in Abb. 22) am Filterring in den Halterungen (Pos. 8 in Abb. 22) an der
Zwischenplatte einrasten.

» Kontrollieren Sie die Position des Filterrings. Die Griffleiste muss senkrecht stehen
und der Pfeil auf dem Filterring muss mit dem Pfeil der Arretierposition fluchten (siehe
Abb. 20 auf Seite 37).

4

— Das Luftungsgerat verliert an Leistungsfahigkeit, wenn der Filterring nicht korrekt
eingesetzt wird.

— Als Abluftfilter darf nur M-WRG-II FS, Art.-Nr. 750000, verwendet werden.
Art.-Nr. und Luftfilterklasse sind auf der gelben Endscheibe des Luftfilters (Pos. 9 in
Abb. 22) eingepragt.
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12.3.5 Neuen AuBenluftfilter einsetzen

» Fihren Sie den neuen Aulienluftfilter
(Pos. 1 in Abb. 23) vorsichtig in das
Laftungsgerat ein.

» Achten Sie darauf, dass der Luft-
filter in die 3 Haltenasen (Pos. 2
in Abb. 23) an der Ruckwand des
Laftungsgerates gleitet.

» Setzen Sie den Filterdeckel (Pos. 3 in
Abb. 23) auf den Aul3enluftfilter auf.
Achten sie darauf, dass der Filter-
deckel plan auf der Zwischenplatte
(Pos. 4 in Abb. 23) aufliegt.

» Drehen Sie den Filterdeckel im
Uhrzeigersinn, bis der Pfeil auf dem  Abb. 23: Neuen AuBenluftfilter einsetzen
Filterdeckel (Pos. 5 in Abb. 23) mit
dem Pfeil der Arretierposition (Pos. 6 in Abb. 23) fluchtet. Achten Sie darauf, dass die
3 Nasen (Pos. 7 in Abb. 23) am Filterdeckel in den Halterungen (Pos. 8 in Abb. 23) an
der Zwischenplatte einrasten.

» Kontrollieren Sie die Position des Filterdeckels. Die Griffleiste muss senkrecht stehen
und der Pfeil auf dem Filterdeckel muss mit dem Pfeil der Arretierposition fluchten
(siehe Abb. 21 auf Seite 38).

— Das Luftungsgerat verliert an Leistungsfahigkeit, wenn der Filterdeckel nicht korrekt
eingesetzt wird.

— Als AuRenluftfilter dirfen nur M-WRG-II FA, Art.-Nr. 750010, und M-WRG-II FK
(Aktivkohlefilter), Art.-Nr. 750020, verwendet werden. Art.-Nr. und Luftfilterklasse
sind auf der turkisen Endscheibe des Luftfilters (Pos. 9 in Abb. 23) eingepragt.

12.3.6 Luftungsgerat einschalten und Geratedeckel auf Luftungsgerat aufsetzen

» Schalten Sie das Luftungsgerat am
Netzschalter (Pos. 1 in Abb. 18 auf
Seite 28) ein.

» Fassen Sie den Geratedeckel (Pos. 1
in Abb. 24) des Liftungsgerates mit
beiden Handen und neigen Sie die
Oberkante des Geratedeckels in
Richtung Liftungsgerat.

» Setzen Sie die Nasen (Pos. 2 in
Abb. 24) des Geratedeckels in die
Halterungen (Pos. 3 in Abb. 24) an
der Oberseite des Luftungsgerates
ein.

» Drlicken Sie die Unterkante des Abb. 24: Geratedeckel auf Liiftungsgerat aufsetzen

Geratedeckels leicht gegen das
Laftungsgerat, bis der Geratedeckel horbar einrastet.
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12.3.7 Filterwechselanzeige zuriicksetzen

Die Filterwechselanzeige muss nach jedem Luftfilterwechsel zurlickgesetzt werden, um
die Uberwachung des Zeitraums ab dem letzten Luftfilterwechsel neu zu starten. Gehen
Sie dazu wie folgt vor:

» Dricken Sie die Taste 1 (Pos. 1in Abb. 13 auf Seite 23) fir ca. 5 s.
Das Liftungsgerat piept dreimal zur Bestatigung. Die Uberwachung des Zeitraums ab
dem letzten Luftfilterwechsel wird neu gestartet.

13 Reinigung und Wartung

» Schalten Sie das Luftungsgerat vor der Reinigung stromlos.

» Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gehauseinnere
dringt.

» Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger, Dampfreiniger oder Dampf-
strahler.

Das Luftungsgerat besteht aus hochwertigen Kunststoffen und bedarf nur geringer
Pflege.

» Wischen Sie die AuRenflachen von Zeit zu Zeit mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
Verwenden Sie dazu eine milde Seifenlauge. Fir besonders hartnackigen Schmutz
kann ein handelstblicher Kunststoffreiniger eingesetzt werden.

» Verwenden Sie zur Reinigung niemals saurehaltige, atzende oder scheuernde
Reinigungsmittel.

Die Wartung der Gerateserie M-WRG-II wird in einer separaten Wartungsanleitung
beschrieben (siehe Abschnitt ,1.11 Ergadnzende Dokumente® auf Seite 11).
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Fehlerbehebung

Meltexnn
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Fehler

Ursache

Behebung

Luftungsgerat 1auft nicht

Ldftungsgerat im Schutz-
modus nach EMV-Stdrung

Laftungsgerat ausschalten,
15 s warten, einschalten

Installationsfehler

Prifung der Anschlussver-
drahtung durch Elektrofach-
kraft

Schalter, Motor oder Steue-
rung defekt

Prifung durch Elektrofach-
kraft

LED 2 (Abb. 13 auf
Seite 23) leuchtet
dauerhaft

Geratefehler

Fa. Meltem kontaktieren

Laftungsgerat aktiviert

funktion

haufig die Frostschutz-

Betriebsgerausch des

Laftungsgerates nimmt

— Filterwechselintervall
Uberschritten

— Luftfilter stark verschmutzt
(kann in Gebieten mit
stark verunreinigter

Luftfilter wechseln (siehe
,12.3 Luftfilter wechseln“ auf
Seite 37)

Al AuRenluft auch vor Ablauf
des Filterwechselinter-
valls auftreten)

Tab. 4: Fehlerbehebung
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Tastsensor InControl installieren

In diesem Abschnitt wird der elektrische Anschluss des Tastsensors InControl an das
Laftungsgerat beschrieben.

Die in diesem Kapitel beschriebenen Tatigkeiten dirfen nur von Fachkraften mit
folgender Qualifikation durchgefuhrt werden:

— Ausbildung fur die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Geraten
— Schulung Uber elektrische Gefahren und ortslbliche Sicherheitsvorschriften
— Kenntnis der einschlagigen Normen und Richtlinien

— Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen (siehe
Kapitel ,2 Sicherheitshinweise® ab Seite 12)

— Wird das Steuerkabel falsch angeschlossen, kann das Liftungsgerat beschadigt
werden. Dies fuhrt zum Verlust der Gewahrleistung.

— Beachten Sie auch die Montageanleitung fir die M-WRG-II-LUftungsgerate (siehe
Abschnitt 1.11 auf Seite 11).

— Die Installation muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen.

15.1 Benotigte Werkzeuge und Hilfsmittel
— Torx-Schraubendreher TX10
15.2 Luftungsgerat stromlos schalten

Lebensgefahrliche Spannungen

— Nur eine Elektrofachkraft darf die Elektroinstallation durchfiihren.

— FuUr die Elektroinstallation gelten die Bestimmungen der VDE bzw. die speziellen
Sicherheitsbestimmungen lhres Landes.

» Trennen Sie das Netzkabel, das fir den Anschluss am Liftungsgerat vorgesehen
ist, allpolig von der Netzversorgung, bevor Sie Installations- oder Wartungsarbeiten
durchfihren.

» Beachten Sie die flnf Sicherheitsregeln (DIN VDE 0105-100) bei Arbeiten an elektri-
schen Anlagen:

— Freischalten (allpoliges Trennen einer Anlage von spannungsfihrenden Teilen)
— Gegen Wiedereinschalten sichern
— Spannungsfreiheit feststellen
— Erden und Kurzschliel3en
— Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
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Geratedeckel vom Liftungsgerat abnehmen

» Drucken Sie mit beiden Daumen
auf die beiden Rasthaken (Pos. 1
in Abb. 25) an der Unterseite des
Laftungsgerates. Der Geratedeckel
I8st sich.

» Greifen Sie gleichzeitig mit den
Zeigefingern in die Fuge zwischen
Geratedeckel und Gehause und
heben Sie den Geratedeckel vom
Gehause nach oben ab.

Elektronikabdeckung abnehmen

» LOsen Sie mit dem Schraubendreher
die Torx-Schraube (Pos. 1 in Abb. 26)
an der Elektronikabdeckung (Pos. 2
in Abb. 26).

» Nehmen Sie die Elektronikabdeckung
ab, um Zugang zur Anschlussplatine
(Pos. 3 in Abb. 26) zu erhalten.

Meltexnn

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

@

Abb. 25: Geratedeckel vom Liftungsgerat abnehmen
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15.5 Baugruppeniibersicht
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15.5.1 Anschlussplatine im Liiftungsgerat mit Klemmenbelegung

CMD
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[T\ T
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o o
o o o

Schalter

RJ45

\//H\ ARy

O

!=F Taster

lIo=>BCD

0000000000
OO0OO000000
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000000000
0000000

111213141516 17 18
|
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A

Abb. 27: Anschlussplatine im Liftungsgerat mit Klemmenbelegung

Der DIP-Schalter und der Jumper auf der Platine sind werkseitig voreingestellt. Verandern Sie
nicht die Stellung von DIP-Schalter und Jumper.
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15.5.2 Tastsensor InControl

15.5.2.1 Klemmenbelegung

Pos. in | Bezeichnung

Abb. 28

1 Klemmenblock flr Taster

2 Klemmenblock fiir LEDs [ N

3 Smiley auf der Seite des T g F ;
Klemmenblocks fiir LEDs ) . +|8]7]6]5]4]3]2]1 R

Beachten Sie zur Orientierung die i) ;

Lage des Smileys (Pos. 3 in Abb. 28). '
Nur in dieser Lage stimmen die -
Anschlisse der Klemmenbldcke mit ; YA R AR AN

den Anschlussbezeichnungen im i
Anschlussplan (Abb. 29) tiberein. R E

Abb. 28: Tastsensor InControl mit Klemmenbelegung

15.5.3 Anschlussplan

Pos. in | Bezeichnung

Abb. 29 DC 24V
1 Klemmenblock fiir Taster - >
2 Klemmenblock fir LEDs

; - S '
3 Optionale Bruicke fir Hinter- +l8l7

grundbeleuchtung

RIS

&1 TITT
CTm— L |

|

|—._“— B e
b | = et — -

Der Tastsensor InControl verflgt tber
eine Hintergrundbeleuchtung, die bei VAR AVAYE | Wk
Bedarf aktiviert werden kann. Legen
Sie eine Briicke (Pos. 3 in Abb. 29) : f 3 ‘:’ ‘f ? T ? :'
zwischen Klemme 7 und Klemme 8 | ] H ] | | I
des Klemmenblocks fiir LEDs, um die GND
Hintergrundbeleuchtung mit 24 V DC DC 24V i
Zu versorgen.
Abb. 29: Anschlussplan Tastsensor InControl
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15.6  Anschluss 1 Liiftungsgerat

15.6.1 Tastsensor InControl an M-WRG-Il P-T / M-WRG-Il E-T anschlieBen

» Verwenden Sie fiir die Verdrahtung J-Y (St) Y 10x2x0,6 mm? / J-Y (St) Y 10x2x0,8 mm?2.
» Legen Sie nach der Verdrahtung das Einlegeblatt (Abb. 30) in den Tastsensor InControl.

Klemme Klemmenblocke Ader- | Funktion

M-WRG-II P-T / Tastsensor InControl farbe

M-WRG-II E-T Taster LED

1 GND GND

2 + +24 V DC

3 1 Ldftung bei Abwesenheit
4 2 Luftung bei Anwesenheit
5 3 Erhohte Liftung

6 4 Intensivliftung

7 1 LED 1: Laftung bei Abwesenheit (*)
8 2 LED 2: Luftung bei Anwesenheit (*)
9 3 LED 3: Erhohte Liftung
10 4 LED 4: Intensivluftung

11 5 Zuluftbetrieb

12 6 Abluftbetrieb

13 Frei

14 Frei

15 5 LED 5: Zuluftbetrieb

16 6 LED 6: Abluftbetrieb

17 Frei

18 Frei

Tab. 5:  Tastsensor InControl an Liftungsgerat M-WRG-II P-T / M-WRG-II E-T anschlieRen

(*) Informationen Uber die Bedeutung einer blinkenden LED finden Sie in Abschnitt 7.2.4 auf Seite 27.

 ad i
1+18]7]6]5]4]3]2]1]

0000000000 IR R A

1020304 508070800

COoO0C0000000
GO0 0oQa00

1121314151617 18
OO0 O0o0dc
00000000

LED Higil
BA A AR AN

Abb. 30: Klemmenbldécke am Luftungsgerat, Klemmenbldcke Tastsensor InControl, Einlegeblatt
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15.6.2 Tastsensor InControl an M-WRG-II P-T-F / M-WRG-II E-T-F anschlieRen

» Verwenden Sie fir die Verdrahtung J-Y (St) Y 10x2x0,6 mm? / J-Y (St) Y 10x2x0,8 mm?.
» Legen Sie nach der Verdrahtung das Einlegeblatt (Abb. 31) in den Tastsensor InControl.

Klemme Klemmenblocke Ader- | Funktion
M-WRG-II P-T-F / Tastsensor InControl farbe
M-WRG-II E-T-F Taster LED
1 GND GND
2 + +24 V DC
3 1 LGftung bei Abwesenheit
4 2 Ldftung bei Anwesenheit
5 3 Erhohte Luftung
6 4 Intensivliftung
7 1 LED 1: Laftung bei Abwesenheit (*)
8 2 LED 2: Luftung bei Anwesenheit (*)
9 3 LED 3: Erhohte Liftung
10 4 LED 4: Intensivluftung
11 6 Zuluftbetrieb
12 Frei
13 5 Feuchteregelung
14 Frei
15 6 LED 6: Zuluftbetrieb
16 Frei
17 5 LED 5: Feuchteregelung (*)
18 Frei
Tab. 6: Tastsensor InControl an Liftungsgerat M-WRG-II P-T-F / M-WRG-II E-T-F anschlieRen
(*) Informationen Uber die Bedeutung einer blinkenden LED finden Sie in Abschnitt 7.2.4 auf Seite 27.
Bl
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Abb. 31: Klemmenbldécke am Luftungsgerat, Klemmenbldcke Tastsensor InControl, Einlegeblatt
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15.6.3 Tastsensor InControl an M-WRG-II P-T-FC / M-WRG-II E-T-FC anschlieRen

» Verwenden Sie fir die Verdrahtung J-Y (St) Y 10x2x0,6 mm? / J-Y (St) Y 10x2x0,8 mm?.
» Legen Sie nach der Verdrahtung das Einlegeblatt (Abb. 32) in den Tastsensor InControl.

Klemme Klemmenblocke Ader- | Funktion

M-WRG-II P-T-FC / Tastsensor InControl farbe

M-WRG-II E-T-FC Taster LED

1 GND GND

2 + +24 V DC

3 1 LGftung bei Abwesenheit

4 2 Ldftung bei Anwesenheit

5 3 Erhohte Luftung

6 4 Intensivliftung

7 1 LED 1: Laftung bei Abwesenheit (*)

8 2 LED 2: Luftung bei Anwesenheit (*)

9 3 LED 3: Erhohte Liuftung

10 4 LED 4: Intensivluftung

11 Frei

12 Frei

13 5 Feuchteregelung

14 6 CO,-Regelung bzw.
Automatikbetrieb

15 Frei

16 Frei

17 5 LED 5: Feuchteregelung (*)

18 6 LED 6: CO,-Regelung bzw.
Automatikbetrieb (*)

Tab. 7:  Tastsensor InControl an Liftungsgerat M-WRG-II P-T-FC / M-WRG-Il E-T-FC anschliefen

(*) Informationen Uber die Bedeutung einer blinkenden LED finden Sie in Abschnitt 7.2.4 auf Seite 27.
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Abb. 32: Klemmenbldécke am Luftungsgerat, Klemmenbldcke Tastsensor InControl, Einlegeblatt
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15.7

Bis zu funf Liftungsgerate lassen sich mit
einem Tastsensor InControl ansteuern. osse
Beachten Sie dabei folgende Bedingungen:

— Die Luftungsgerate missen alle vom
gleichen Typ sein.

— Alle Liftungsgerate, die gemeinsam
an einem Tastsensor InControl ange- e
schlossen sind, sollten sich im selben
Raum befinden.

— Die Steuerkabel sollten nach Méglich-
keit sternférmig (siehe Abb. 33) von den
Luftungsgeraten zum Tastsensor InCon-
trol verlegt und angeschlossen werden.

— Das Kabel zwischen Luftungsgerat und
Tastsensor InControl sollte nicht langer als 15 m sein.

— Das Luftungsgerat 1 (Master) muss immer eingeschaltet sein. Es erzeugt die Riickmeldung
fur die LED am Tastsensor InControl. Die Luftungsgerate 2 bis 5 (Slave) reagieren nur auf die
Schaltbefehle vom Tastsensor InControl.

Anschluss 2 bis 5 Liuftungsgerate

Slave

Slave

Master

Abb. 33: Luftungsgerate sternférmig anschliefien

— Schlie3en Sie ,+“ nur am ersten Luftungsgerat (Master) an.

— Schlielen Sie ,GND* an allen Luftungsgeraten (Master + Slaves) an.

15.7.1 Tastsensor InControl an M-WRG-Il P-T / M-WRG-II E-T anschlieRen

Klemmenblocke Nummer Liftungsgerat M-WRG-Il P-T / M-WRG-II E-T
Tastsensor InControl
Taster LED 1 (Master) |2 (Slave) 3 (Slave) 4 (Slave) 5 (Slave)
+ 2
1 3 3 3 3 3
2 4 4 4 4 4
3 5 5 5 5 5
4 6 6 6 6 6
5 11 11 11 11 11
6 12 12 12 12 12

GND 1 1 1 1 1

1 7

2 8

3 9

4 10

5 15

6 16

Tab. 8: Tastsensor InControl an M-WRG-II P-T / M-WRG-II E-T anschlieRen
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15.7.2 Tastsensor InControl an M-WRG-Il P-T-F / M-WRG-II E-T-F anschlieRen

Klemmenblocke Nummer Luftungsgerat M-WRG-II P-T-F / M-WRG-II E-T-F
Tastsensor InControl
Taster LED 1 (Master) |2 (Slave) 3 (Slave) 4 (Slave) 5 (Slave)
+ 2
1 3 3 3 3 3
2 4 4 4 4 4
3 5 5 5 5 5
4 6 6 6 6 6
5 13 13 13 13 13
6 11 11 11 11 11

GND 1 1 1 1 1

1 7

2 8

3 9

4 10

5 17

6 15

Tab.9: Tastsensor InControl an M-WRG-II P-T-F / M-WRG-II E-T-F anschliefen

15.7.3 Tastsensor InControl an M-WRG-Il P-T-FC / M-WRG-II E-T-FC anschlieBen

Klemmenblocke Nummer Liftungsgerat M-WRG-Il P-T-FC /| M-WRG-II E-T-FC
Tastsensor InControl
Taster LED 1 (Master) |2 (Slave) 3 (Slave) 4 (Slave) 5 (Slave)
+ 2
1 3 3 3 3 3
2 4 4 4 4 4
3 5 5 5 5 5
4 6 6 6 6 6
5 13 13 13 13 13
6 14 14 14 14 14
GND 1 1 1 1 1
1 7
2 8
3 9
4 10
5 17
6 18

Tab. 10: Tastsensor InControl an M-WRG-Il P-T-FC / M-WRG-II E-T-FC anschlieRen
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15.8 AbschlieBende Arbeiten

» Setzen Sie die Elektronikabdeckung wieder ein und fixieren Sie diese mit der Torx-
Schraube (siehe Abb. 26 auf Seite 43).

» VerschlieBen Sie das Liftungsgerat mit dem Geratedeckel (siehe Abschnitt 12.3.6 auf
Seite 39).
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Dreistufen-Drehschalter mit Nullstellung
installieren

In diesem Abschnitt wird der elektrische Anschluss des Dreistufen-Drehschalters mit Null-
stellung an das Liftungsgerat beschrieben.

Die in diesem Kapitel beschriebenen Tatigkeiten dirfen nur von Fachkraften mit
folgender Qualifikation durchgefuhrt werden:

— Ausbildung fur die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Geraten
— Schulung Uber elektrische Gefahren und ortsibliche Sicherheitsvorschriften
— Kenntnis der einschlagigen Normen und Richtlinien

— Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen (siehe
Kapitel ,2 Sicherheitshinweise® ab Seite 12)

— Wird das Steuerkabel falsch angeschlossen, kann das Liftungsgerat beschadigt
werden. Dies fuhrt zum Verlust der Gewahrleistung.

— Beachten Sie auch die Montageanleitung fir die M-WRG-II-LUftungsgerate (siehe
Abschnitt 1.11 auf Seite 11).

— Die Installation muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen.

16.1 Benotigte Werkzeuge und Hilfsmittel
— Torx-Schraubendreher TX10
16.2 Luftungsgerat stromlos schalten

Lebensgefahrliche Spannungen

— Nur eine Elektrofachkraft darf die Elektroinstallation durchfihren.

— FuUr die Elektroinstallation gelten die Bestimmungen der VDE bzw. die speziellen
Sicherheitsbestimmungen lhres Landes.

» Trennen Sie das Netzkabel, das fir den Anschluss am Liftungsgerat vorgesehen
ist, allpolig von der Netzversorgung, bevor Sie Installations- oder Wartungsarbeiten
durchfihren.

» Beachten Sie die flnf Sicherheitsregeln (DIN VDE 0105-100) bei Arbeiten an elektri-
schen Anlagen:

— Freischalten (allpoliges Trennen einer Anlage von spannungsfihrenden Teilen)
— Gegen Wiedereinschalten sichern
— Spannungsfreiheit feststellen
— Erden und Kurzschliel3en
— Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
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Geratedeckel vom Liftungsgerat abnehmen

» Drucken Sie mit beiden Daumen
auf die beiden Rasthaken (Pos. 1
in Abb. 25) an der Unterseite des
Laftungsgerates. Der Geratedeckel
I8st sich.

» Greifen Sie gleichzeitig mit den
Zeigefingern in die Fuge zwischen
Geratedeckel und Gehause und
heben Sie den Geratedeckel vom
Gehause nach oben ab.

Elektronikabdeckung abnehmen

» LOsen Sie mit dem Schraubendreher
die Torx-Schraube (Pos. 1 in Abb. 26)
an der Elektronikabdeckung (Pos. 2
in Abb. 26).

» Nehmen Sie die Elektronikabdeckung
ab, um Zugang zur Anschlussplatine
(Pos. 3 in Abb. 26) zu erhalten.

Meltexnn
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@

Abb. 34: Geratedeckel vom Liftungsgerat abnehmen
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Abb. 35: Elektronikabdeckung abnehmen
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16.5 Baugruppeniibersicht

16.5.1 Anschlussplatine im Liiftungsgerat mit Klemmenbelegung

J 0000000000

5 :I 0 e o [ [ R [
010203040506 07080910
o @ O 000000000

Olel | ~
OO [ -~ ,
\ .o 0000000 O
Schalter Taster

IO BCD /

Abb. 36: Anschlussplatine im Luftungsgerat mit Klemmenbelegung

Werkseitig ist der DIP-Schalter 2 (Pos. 1 in Abb. 36) auf die Stellung ,Taster” gesetzt. In Verbin-
dung mit dem Dreistufen-Drehschalter muss der DIP-Schalter 2 auf die Stellung ,Schalter*
gesetzt werden.

16.5.2 Dreistufen-Drehschalter mit Nullstellung

Zur Bedienung des Liftungsgerates bendétigen Sie bauseits einen Dreistufen-Dreh-
schalter mit Nullstellung, z. B. von BUSCH-JAEGER oder GIRA.

Mit dem Dreistufen-Drehschalter lassen sich drei unterschiedliche
Laftungsstufen/-programme wahlen. In der Nullstellung befindet sich das Luftungsgerat
im Standby-Modus.

16.5.3 Optionaler Taster fiir Intensivluftung und optionale LED fur die
Rickmeldung

Sie kdénnen die Intensivliftungsstufe des Liftungsgerates mit einem optionalen, bausei-
tigen Taster starten.
Falls gewunscht, 1asst sich mit einer LED anzeigen, wenn die Intensivliftung aktiv ist.

Meltem Wirmeriickgewinnung GmbH & Co. KG MIT UNS LUFTEN SIE RICHTIG
Am Hartholz 4 - D-82239 Alling
inffo@meltem.com - www.meltem.com

-54 -



Betriebs- und Installationsanleitung ®
Liftungsgerate M-WRG-Il P-T (-F, -FC), M-WRG-Il E-T (-F, -FC) A\\e Il— EA“

LUFTUNG & WARMERUCKGEWINNUNG

16.6 DIP-Schalter 2 auf Stellung ,,Schalter” setzen

» Setzen Sie den DIP-Schalter 2 der Anschlussplatine auf die Stellung ,Schalter” (siehe
Pos. 1 in Abb. 36 auf Seite 54).

16.7 Steuerkabel und optionalen Taster/LED an die Platinen der Liiftungsgerate
anschlieBen

» Schlielen Sie das Steuerkabel und den optionalen Taster/LED an die Platinen der
Laftungsgerate an (siehe Anschlussbelegung in Abschnitt 16.7.1 und Schaltplan in
Abb. 37 auf Seite 56).

» Verwenden Sie fiir die Verdrahtung J-Y (St) Y 4x2x0,6 mm?/ J-Y (St) Y 4x2x0,8 mm?.

16.7.1 Anschlussbelegung (Beispiel Dreistufen-Drehschalter mit Nullstellung von
BUSCH-JAEGER)

Klemme | Klemme auf Optionaler | Optionale LED Funktion Ader-
auf Dreistufen-Dreh- | Taster fur | fiir Rickmel- farbe
Platine |schalter mit Null- |Intensiv- |dung Intensiv-
stellung (BUSCH- | liiftung ltiftung (24 VDC)
JAEGER)
01 X (Kathode) oV
02 2 X +24V DC
03 1 Luftung bei
Abwesenheit
04 5 Luftung bei
Anwesenheit
05 3 Erhohte Luftung (*) /

Feuchteregelung (*) /
Automatikbetrieb (*)

06 X Intensivliftung

07

08

09

10 X (Anode) Ruckmeldung Intensiv-
lGftung

Tab. 11:  Anschlussbelegung des Steuerkabels fir M-WRG-II P (-F, -FC) / M-WRG-II E (-F, -FC)
(*) abhangig vom Geratetyp, siehe Abschnitt 7.3 auf Seite 28

Die Anschlussbelegung in Abschnitt 16.7.1 und der Schaltplan in Abschnitt 16.7.2 auf Seite 56
gelten nur bei Verwendung eines Dreistufen-Drehschalters von BUSCH-JAEGER.

Beachten Sie bei der Verwendung von Drehschaltern anderer Hersteller, dass die Anschlussbele-
gung und der Schaltplan abweichen kdnnen.
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16.7.2 Schaltplan (Beispiel Dreistufen-Drehschalter mit Nullstellung von BUSCH-
JAEGER)

Klemme 02 (+24 VDC) nur bei einem
Luftungsgerat anschlieRen!

}_ Platine in M-WRG-II P-T (-F, -FC) / : I_ Platine in M-WRG-II P-T (-F, -FC) / :
| M-WRG-II E-T (-F, -FC) | M-WRG-II E-T (-F, -FC) i
| Laftungsgerat 1 | Laftungsgerat 2 i
i | i
i | i
| o01 O02 003 o04 O05 006 907 908 ?09 o10 I O01 902 O03 O04 o05 o06 ?07 908 909 010 |
| || |
(NS R I Y N ISP I R 4 - i
oV >
Liftungsstufe |
8) Luftungsstufe Il ¢ :
S | Liiftungsstufe III >
S| 8 Intensivliftung >
o| +
+24 VDC
!_.___._4_.-_‘_,] l_.___.___ __l _8 g . .
= : : N : ; 5 Riickmeldesignale : §Z4‘=
i 51 95 &5 I E--\ | @ = lassen sich nicht zu i i
i _TZ | H | = § einem Sammelsignal | H |
i o | | | ® = zusammenschalten! | |
i [ —— | S é e
Dreistufen-Drehschalter mit 8‘@ Optional: LED fur

Nullstellung Intensivliftung

Abb. 37: Schaltplan fiir die Verdrahtung von M-WRG-II P-T (-F, -FC) / M-WRG-II E-T (-F, -FC)-Luftungsgeraten mit
Steuerkabel und optionalem Taster/LED

— Am Dreistufen-Drehschalter und am Taster fur die Intensivliftung lassen sich ein bis flinf
Laftungsgerate anschlieRen. Es wird keine eigene Stromversorgung bendtigt.

— Beachten Sie Folgendes, wenn Sie mehr als ein Luftungsgerat an den Dreistufen-Dreh-
schalter anschlief3en:

— Die Klemmen 01 (0 V) aller Luftungsgerate mussen miteinander verbunden werden (siehe
Abb. 37).

— Die Klemme 02 (+24 V DC) des Dreistufen-Drehschalters darf nur an die Klemme 02
eines einzigen Liftungsgerates angeschlossen werden (siehe Abb. 37).

— Die Rickmeldungen mehrerer Luftungsgerate fur die Intensivliuftung lassen sich nicht zu
einem Sammelsignal zusammenfassen.

— Die Gesamtlange des Steuerkabels darf 50 m nicht Uberschreiten.
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16.8 AbschlieBende Arbeiten

» Setzen Sie die Elektronikabdeckung wieder ein und fixieren Sie diese mit der Torx-
Schraube (siehe Abb. 26 auf Seite 43).

» VerschlieBen Sie das Liftungsgerat mit dem Geratedeckel (siehe Abschnitt 12.3.6 auf
Seite 39).
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Raum fur lhre Notizen
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Raum fur lhre Notizen
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